
令和6年4月　　定期水質検査結果（水質管理目標設定項目・要検討項目）

田子受水系

A. 白山配水池 1. むつ市川 B. 白銀配水池 13. 白銀 C. 蟹沢配水池 15. 青葉 16. 斗内

採水日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.02mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ウラン及びその化合物 (mg/L) (0.002mg/L以下) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.004mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

トルエン (mg/L) 0.4mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) 0.08mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

ジクロロアセトニトリル (mg/L) (0.01mg/L以下) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

抱水クロラ－ル (mg/L) (0.02mg/L以下) <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001

1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 0.3mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

メチル-t-ブチルエーテル (mg/L) 0.02mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

腐食性（ランゲリア指数） -1以上0以下 -2.00 -1.87 -1.87 -1.88 -0.36 -0.43 -1.64

従属栄養細菌 (CFU/ml) (2000CFU/ml以下) 0 0 1 0 0 2 2

1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.1mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

モリブデン及びその化合物 (mg/L) 0.07mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

トリクロロアセトニトリル (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジブロモアセトニトリル (mg/L) 0.06mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

キシレン (mg/L) 0.4mg/L以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

蟹沢浄水場系三島浄水場系白山浄水場系

目標値等項目


